
附件
2020年上半年房屋市政工程质量安全检查主要问题清单

	序号
	项目
所在地
	项目名称
	相关责任主体单位
	主要问题

	1
	武汉市
汉阳区
	新建居住项目（仙山村K8-2地块）
	建设单位：武汉二零四九保利房地产开发有限公司
施工单位：富利建设集团有限公司

监理单位：北京华远建设监理有限责任公司
	1.9#楼施工升降机司机无证上岗。
2.9#楼铝模斜撑设置不规范。

3.标养室温度30℃，超过20±2℃的要求。

	2
	武汉市
东西湖区
	P（2018）119号地块（一期）
	建设单位：武汉三江汇物流投资有限公司
施工单位：百盛建设有限公司

监理单位：武汉土木工程建设监理有限公司
	1.1#楼11层悬挑脚手架部分硬质封闭不严;部分脚手板铺设不严密、不牢固;悬挑钢梁反拉钢丝绳与建筑结构拉结方式不符合规范要求;部分转角处悬挑钢梁固定段长度达不到悬挑段长度1.25倍;楼梯窗口部位悬挑钢梁下端用钢管和顶托支撑；锚固方式不符合要求;部分立杆间距过大。
悬挑脚手架专项施工方案审核审批程序不符合规定要求，施工单位技术负责人签字代签。

1#楼二次构件混凝土成型质量较差。

	3
	武汉市新洲区
	海林·康桥官邸一期
	建设单位：武汉中奥鑫置业有限公司
施工单位：新阳建设集团有限公司

监理单位：武汉市新洲东方建设工程监理有限公司
	电梯井三角型支撑操作平台型钢变形，洞口未封闭。
悬挑脚手架悬挑钢梁排布与立杆不能对应，且方案未明确说明，采光井部位架体堆放大量支模材料；反拉钢丝绳绳卡方向反置。

临时用电不规范，私拉乱接。

楼层临边防护缺失。

未组织基础结构验收。

	4
	黄冈市浠水县
	博森·一品B2#、B3#、B6#-B8#楼、地下室
	建设单位：浠水博森房地产有限公司
施工单位：湖北中进建设有限公司

监理单位：黄石市建设监理有限公司
	1.未提供项目部安全隐患排查记录台账和安全生产标准化达标建设台账。
2.施工升降机吊笼门机电连锁装置失效。

3.模板支架立杆伸出顶层水平杆的长度超过0.5m（扣件式钢管式），部分立杆所用钢管有裂缝。

5.部分电气设备未接保护零线；钢筋制作区二级配电箱内标识不清，开关箱漏电保护器额定漏电动作电流大于30mA。

6.施工现场局部裸土未覆盖。

	5
	黄冈市麻城市
	公园紫京城
	建设单位：湖北融大置业发展有限公司
施工单位：湖北百翔建筑安装工程有限公司

监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司
	1.未提供项目部安全隐患排查记录台账。
2.塔吊基础积水。

3.施工升降机吊笼顶窗电器安全开关失效。

4.楼层采光井周边、电梯井等部位未设置安全防护栏，局部预留洞口封闭不严。

5.15#楼安全通道上部未搭设安全防护棚。

	6
	黄石市阳新县
	宏维新城（南苑）
	建设单位：阳新县城镇建设投资开发有限公司
施工单位：黄石市住宅建筑有限公司

监理单位：武汉市江南工程建设监理有限公司
	1.悬挑脚手架（第三段）硬质封闭不严实。
2.部分楼层采光井周边、电梯井口安全防护不到位。

3.悬挑式钢平台主钢梁末端锚固不符合规范要求。

	7
	鄂州市梁子湖区
	联投水乡小镇二期
	建设单位：湖北联瑞房地产有限公司
施工单位：湖南省第六工程有限公司

监理单位：深圳科宇工程顾问有限公司
	1.模板支架钢管和外脚手架相连。
2.脚手架上堆放过多钢管等物料，水平兜网上建筑垃圾未及时清理。

3.别墅区外脚手架安全网封闭不严。

4.电缆线拖地、缠绕钢管，无绝缘防护措施。

5.楼梯间梯段板上部纵向钢筋两端的锚固长度不符合规范要求。

6.梯段板的施工缝留置在半平台处，不符合施工规范要求。

	8
	咸宁市
	置地·贺胜府
	建设单位：咸宁市隆泽置业有限公司
施工单位：南昌市第三建设工程有限责任公司

监理单位：武汉市青山建设工程监理有限责任公司
	1.未提供项目部安全隐患排查台账。
2.卸料平台拉结点设置不规范，使用螺纹钢制作拉结环，且将反拉钢丝绳拉结在连墙件预埋件上。

3..脚手架首层硬质封闭不到位，部分楼层内采光井周边未设置安全护栏。

4.施工现场道路扬尘管控不到位。

	9
	咸宁市通城县
	时代悦府
	建设单位：湖北鸿茂置业有限公司
施工单位：咸宁市南山建筑工程有限公司

监理单位：湖北永盛建设工程监理咨询有限公司
	1.楼梯间梯段板上部纵向钢筋两端伸入梯梁内的锚固长度不满足规范要求，同时梯段板施工缝位置设置在梯梁处，不满足规范要求。
2.楼梯间梯段板上部纵向钢筋存在偏位较大情况。

3.楼板上部网片筋两端及负弯矩钢筋伸入框架梁、剪力墙的锚固长度不满足规范要求。

4.楼板负弯矩钢筋的分布钢筋间距过大，设计要求为200mm 的间距，实际施工为300mm左右的间距 ，并且还普遍存在漏设、漏绑情况；

5.框架梁箍筋底部的绑扎安装施工中普遍存在绑扎扎丝少扎、漏扎情况。

	10
	荆州市监利县
	2018年第一批城中村棚户区改造项目（一期、二期、三期）民惠小区4#楼
	建设单位：监利县丰源城市投资开发有限责任公司
施工单位：甘肃第四建设集团责任有限公司

监理单位：湖北楚元工程建设咨询有限公司
	施工现场实体防护达不到工程建设强制性标准要求。
危险性较大分部分项工程专项施工方案编制无针对性，审批程序不规范，实际施工中未按方案执行。

	11
	荆州市
	荆州市合汇公园天下二期工程14#楼
	建设单位：合汇控股集团有限公司
施工单位：湖北顺宏建设工程有限公司

监理单位：武汉市政建设监理有限公司
	未按规定编制并审核危大工程专项施工方案。
总监理工程师未按规定审查危大工程专项施工方案。

施工单位未按照规定组织危大工程验收。

监理单位未按照规定参与组织危大工程验收。

	12
	荆门市钟祥市
	钟祥市力邦中京美食城（三期）16#楼
	建设单位：钟祥市力邦中京美食城有限公司
施工单位：湖北莫愁建筑工程有限公司

监理单位：钟祥市祥安建设工程监理有限责任公司
	安全生产管理制度未有效执行。
施工现场实体防护达不到工程建设强制性标准要求。

监理单位未履行安全生产职责。

施工单位未按规定编制审核危大工程专项施工方案。

总监理工程师未按规定审查危大工程专项施工方案。

	13
	荆门市
京山市
	京诚雅苑（任畈棚户区改造）地块项目8#、9#、12#、13#楼-13#楼
	建设单位：京山市京诚投资开发有限公司
施工单位：新八建设集团有限公司

监理单位：京山市鑫鲁建设监理有限公司
	施工单位未按规定编制并审核危大工程专项施工方案。
未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底。

未按照规定建立危大工程安全管理档案。

监理单位未按照规定参与组织危大工程验收；总监理工程师未按规定审查专项施工方案。

	14
	宜昌市当阳市
	当阳市城镇棚户区城市新区（城中村）改造工程
	建设单位：当阳市鑫源投资开发有限责任公司
施工单位：湖北省工业建筑集团有限公司

监理单位：湖北新天地工程建设监理有限责任公司
	悬挑卸料平台、模板支撑工程专项施工方案编制无针对性、指导性。
少数工人现场作业时未佩戴安全帽。

现场14#楼部分烟道口未封闭，部分临边防护缺失。

现场14#楼悬挑脚手架层间水平防护缺失，悬挑层未按规定封闭，反拉钢丝绳绳卡未按规范设置，绳卡螺栓未上紧。

13#楼13层现浇混凝土结构外观多处存在蜂窝、孔洞、露筋等较为严重质量缺陷。

	15
	孝感市孝南区
	金域国际D地块（三期）
	建设单位：湖北晨富置业有限公司
施工单位：湖北远大建设集团有限公司

监理单位：孝感市环建工程建设监理有限责任公司
	悬挑脚手架层间防护严重缺失，悬挑层硬质封闭缺失，未铺设脚手板，与楼层主体结构间水平防护缺失。
楼层临边防护缺失。

场区未实行封闭式管理，围挡未封闭，社会人员随意进入施工现场。

	16
	孝感市汉川市
	汉川帝景·领秀城
	建设单位：湖北领秀地产有限公司
施工单位：仙桃市城南建筑工程有限公司

监理单位：同创工程设计有限公司
	危大工程专项施工方案编制无针对性，审批、审核程序不符合规定要求。
少数工人现场高处作业未佩带安全带，架子工未持证上岗。

悬挑式卸料平台搭设不符合规范要求，主悬挑梁锚固方式不符合规范要求，防护缺失。

3#楼18层、21层现浇混凝土结构外观存在疏松、夹渣、孔洞等较为严重质量缺陷，同条件砼试块留置不规范。

	17
	随州市广水市
	天湖·马德里
	建设单位：湖北天湖房地产开发有限公司
施工单位：广水市天和建筑安装有限公司

监理单位：湖北中南华大建设项目管理有限公司
	1.工程见证取样检测未实施信息化管理，未按相关要求植入二维码芯片。
2.17#楼二层结构混凝土同条件试块检测报告已出，但施工现场仍留置有试块。

3.17#楼基坑工程未按专项施工方案施工。

	18
	襄阳市宜城市
	澜岸世家
	建设单位：湖北奥邦房地产开发有限公司
施工单位：武汉建工集团股份有限公司

监理单位：湖北华振工程咨询服务有限公司
	1.1#楼附着式升降脚手架采光井处未按施专项施工方案施工。
2.未提供1#楼附着式脚手架架体提升前、后验收记录。

	19
	襄阳市保康县
	山水御府居住小区（老酒厂旧城改造项目）一期
	建设单位：湖北尧治河楚翁泉房地产开发有限公司
施工单位：湖北山水凌云建设工程有限公司

监理单位：湖北大靖建设项目管理有限公司
	1.6#楼悬挑脚手架锚固采用新工艺未组织专家论证。
2.6#楼施工升降机防坠器不在标定的有效期限内。

3.群塔作业未编制专项施工方案，未组织专家论证。

4.监理实施细则与工程实际不符。

	20
	十堰市
房县
	房县人民医院医疗综合楼建设项目
	建设单位：房县人民医院
施工单位：湖北长安建设集团股份有限公司

监理单位：湖北环鹏建设管理有限公司
	1.部分悬挑脚手架悬挑钢梁锚固不规范。
2.屋面轮扣式脚手架未提供专项施工方案及验收资料。

3.塔式起重机标准节螺栓设置不规范。

4.个别楼层电梯井水平防护不严，楼梯处操作架搭设不规范、作业层防护不严，部分基坑临边无防护。

5.未按要求执行质量安全标准化手册。
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